
Włączyć do istniejącej instalacji co

Istniejąca studzienka schładzająca

Przykryć pokrywą z blachy ryflowanej

Istniejący kocioł

Viessmann PS013 130kW

Istniejący podgrzewacz cwu

500l

3

Obieg co

2x DN65
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Kotłownia 2

18,9 m²

20°C Włączyć do istniejącej instalacji co
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Skład opału

52,9 m²

-
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Magazyn

3,4 m²

20°C
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Obieg C.O. 1

2x DN65

1

1

Kratka wywiewna

400x200

Projektowane drzwi do kotłowni

EI 30

Projektowany świetlik

1,75x0,50m gł. 1,5m

Przykryć kratą

Gaz

DN65

Projektowane okna

Projektowany rozdzielacz

Obieg C.O. 2

2x DN65

Kanał zetowy nawiewny

400x400

Wylot 50cm nad posadzką kotłowni

Obieg C.W.U.

2x DN32

1

Otwór do zamurowania

Projektowany świetlik

1,35x0,50m gł. 1,5m

Przykryć kratą

020

Kotłownia 1

30,1 m²

20°C

Kanał spalinowy Dn 225

Zasilanie wody grzewczej

Powrót wody grzewczej

Woda zimna

Gaz

Kable sterownicze -

układ automatycznej regulacji

Kondensat

Legenda:

Ciepła woda użytkowa

Cyrkulacja

Obszar nie objęty opracowaniem

Strop podwieszany
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